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Fesziiltség: 22/0,4kV, 50 Hz
230/400V, 50 Hz
Erintésvédelem:

A kivitelezés soran a vonatkozo elbirasokat €s szabvanyokat
(miiszaki leirdsban részletezve) maradéktalanul be kell tartani!
A nyomvonallal kapcsolatban tovabbi informaciokat a miiszaki leirds

A terven talalhato kézmdiivek helye csak tdjekoztato jellegd. A
teljes nyomvonalon csak ovatos kézi féldmunka végezhetd!

A foldkabeleket a teljes nyomvonlon @ 160 mm és @ 63 mm
védbcsdben kell vezetni!

A 22kV-0s és 0,4 kV-os erdatviteli, kozvilagitasi és csatlakozo
foldkabeleket a k6z6s nyomvonalszakaszokon koz0s kdbeldrokba

KOF: Védoféldelés, IT rendszer
KIF: TN rendszer (nullazas)

Jelmagyarédzat:

Meglévd 132 kV—os légvezeték

Meglévd 22 kV—os |égvezeték

Bontandé 22 kV—os légvezeték

Tervezett 22 kV—os foldkabel

Meglévd 0,4 kV—os légvezeték
Tervezett 0,4 kV—os foldkabel
Meglévs KZV Iégvezeték

Tervezett KZV foldkabel

Meqglévd csatlakozé foldkabel
Tervezett csatlakozb foldkabel

Meqglévd telekhatar

Kerités

Gazvezeték
Telekom foldkabe
Szennyviz vezeték

Viz vezeték

//@

///KW
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Tervezett

STK/76 /80,/3P acél
kandelaber (49db)
VIT—10-76, 5° |ampakar
Tweet S1 4/W LED lampa
(53db)

Tervezett

szabadon allé

6 dramkoros elosztbszekrény
Mérete (mm): Mag.xSzél.xMély.
1080x1115x320 (2db)

Tervezett

szabadon allé

4 aramkoros elosztoszekrény
Mérete (mm): Mag.xSzél.xMély.
1080x590x320 (4db)

Tervezett

szabadon allé

3 Gramkoros elosztbészekrény
Mérete (mm): Mag.xSzél.xMély.
1080x440x320 (1db)

/50
A y
Ve \O
o' X
~ o O AR SR
AN @@40&’&0 b 09*93’066 .
A\ R
“, @\3\ ./\D< b(c)c_)g(\(\@’lxe 05/1/\ K\OX ’L@(\(\ \/6 \lO o
‘y' \lQ‘ .6’1,e ot (/O& \)’LO,@ 6 ° o) /O((\.-(
< cob ol P N\b&-/\e &,
< &0 (| WA PONIEL P
W67 g8 g VNI CAVe
oo Q "o @ AQ X2 e
OF 0? l D' AT XN o
. ol ol e 3 ¢
A g \((‘
QP\& 9 \ a9 s N\
@ \ i

Beruhazé: Arrabona Bonum Kft. Tervfajta:
9025 Gyér, Achim Andras utca 28 K.K.T.
Munka = o s Tatai Gt-Alsokert utca-Banai utca kézétti terilleten kiépitésre keriild kp | Datum:
megnevezese: il ia ellatasa és kézvilagitasi halozat létesité 2021.09
villamosenergia ellatasa es Kozvilagitasl halozat letesitese . .
SFM-VILL Kft. i — 9 9 —
9241 Janossomorja, Rajz megnevezése: Nyomvonalrajz Rajzszam: ot 3
Dézsa Gyorgy utca 3. e-1.
yerey /77 /
Tervezo: Rajzolo: Méretarany:
Tel.: 06 96/ 702-003 %0 alazka Tibor ) y
Mobil: 06 20/ 33 71 450 . P Rajzterdlet:
Engedély szam: ) . .
E-mail: galazkatibor@satelit-kft.hu EN-HO, EN-VI, EN-ME, V-08-0884 Németh Nikolett 1:500 610x1000mm
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Tervezett É.15 számú V12/4550 oszlop Tervezett Fejszerkezet: FBVEe VÁT-H 21-1-351 szerint Madárkiülővel! Befogott alap: VÁT-H 21-3-030 Madárbarát oszlopkapcsoló OK6-f/F  (16-14) huzal hajtással + Kábelfelvezetés VÁT-H 21-1-366 szerint Rf<5Ω

AutoCAD SHX Text
Meglévő M.13 számú V9/4550 oszlop Bontandó OK2 Tervezett Madárbarát oszlopkapcsoló OK6-f/F  (16-12) huzal hajtással + Kábelfelvezetés VÁT-H 21-1-366 szerint Rf<5Ω
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Tervezett É.18 számú V12/4550 oszlop Tervezett Fejszerkezet: FBVEe VÁT-H 21-1-351 szerint Madárkiülővel! Befogott alap: VÁT-H 21-3-030 Madárbarát oszlopkapcsoló OK6-f/F huzal hajtással + Kábelfelvezetés VÁT-H 21-1-366 szerint Rf<5Ω
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Bontandó 16/0 jelzőszámú Győr, Déli-Pér elnevezésű 3x95mm² Acal típusú ² Acal típusú  Acal típusú 22 kV-os légvezeték B.16 sz. o-tól ÉNy-ra: σ=55N/mm² σ=55N/mm² =55N/mm² ² B.16 sz. o-tól DK-re: σ=90N/mm² σ=90N/mm² =90N/mm² ² É.15 - É.18 sz. oszlopok között:440,5m
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Bontandó 17/0 jelzőszámú Győr-Tét elnevezésű 3x95mm² Acal típusú ² Acal típusú  Acal típusú 22 kV-os légvezeték σ=100N/mm² =100N/mm² ² CS.13 - M.15 sz. oszlopok között:379,4m
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Bontandó 55/0 jelzőszámú Győr, Déli-kör elnevezésű 3x95mm² Acal típusú ² Acal típusú  Acal típusú 22 kV-os légvezeték σ=100N/mm² =100N/mm² ² M.12 - M.14 sz. oszlopok között:378,5m
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Tervezett 3x1x240mm² NA2XS(F)2Y  NA2XS(F)2Y 22kV-os földkábel M.13 - M.15 sz. oszlopok között: 525,8m
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Meglévő M.14 számú V9/4550 oszlop Fejszerkezet SFV VH-130 Tervezett Madárbarát oszlopkapcsoló OK6-f/F huzal hajtással + Kábelfelvezetés VÁT-H 21-1-366 szerint Rf<5Ω
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Meglévő M.15 számú V9/4550 oszlop Fejszerkezet SFV VH-130 Tervezett Madárbarát oszlopkapcsoló OK6-f/F huzal hajtással + Kábelfelvezetés VÁT-H 21-1-366 szerint Rf<5Ω
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AutoCAD SHX Text
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Tervezett ervezett Banai út inis: 21051 KTW-1600 típusú BHTR állomás 1000kVA-es gép Rf<0,5Ω KKL típusú kapcsoló berendezés
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Tervezett ervezett Tatai út I. KTW-1600 típusú BHTR állomás 1000kVA-es gép Rf<0,5Ω KKL típusú kapcsoló berendezés
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Tervezett ervezett Tatai út II. KTW-1600 típusú BHTR állomás 1000kVA-es gép Rf<0,5Ω KKL típusú kapcsoló berendezés
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Tervezett ervezett Tatai út IV. KTW-1600 típusú BHTR állomás 1000kVA-es gép Rf<0,5Ω KKL típusú kapcsoló berendezés
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Tervezett ervezett Tatai út V. KTW-1600 típusú BHTR állomás 1000kVA-es gép Rf<0,5Ω KKL típusú kapcsoló berendezés
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