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AutoCAD SHX Text
Tervezett FLAIR 22-D Zárlatjelző

AutoCAD SHX Text
Meglévő M.12 számú V9/4550 oszlop Fejszerkezet SFV VH-130 Tervezett OK6-f/F oszlopkapcsoló huzal hajtással + Kábelfelvezetés VÁT-H 21-1-366 szerint Rf<5Ω

AutoCAD SHX Text
Bontandó 55/0 jelzőszámú Győr, Déli-kör elnevezésű 3x95mm² Acal típusú ² Acal típusú  Acal típusú 22 kV-os légvezeték σ=100N/mm² =100N/mm² ² M.12 - M.14 sz. oszlopok között:378,5m

AutoCAD SHX Text
Meglévő M.14 számú V9/4550 oszlop Fejszerkezet SFV VH-130 Tervezett OK6-f/F oszlopkapcsoló huzal hajtással + Kábelfelvezetés VÁT-H 21-1-366 szerint Rf<5Ω

AutoCAD SHX Text
Tervezett 55/0 jsz. 3x1x240mm² NA2XS(F)2Y  NA2XS(F)2Y 22kV-os földkábel M.12 - Tatai út I. BHTR között: 269,2m Tatai út I. BHTR - Tatai út II. BHTR között: 41,5m Tatai út II. BHTR - M.14 sz. oszlop között: 302,1m

AutoCAD SHX Text
Tervezett FLAIR 22-D Zárlatjelző

AutoCAD SHX Text
Tervezett ervezett Tatai út I. KTW-1600 típusú BHTR állomás 1000kVA-es gép Rf<0,5Ω KKKL típusú kapcsoló berendezés

AutoCAD SHX Text
Tervezett ervezett Tatai út II. KTW-1600 típusú BHTR állomás 1000kVA-es gép Rf<0,5Ω KKKL típusú kapcsoló berendezés
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